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Introducción 

 

El presente manual está dirigido a instaladores y usuarios del sistema de CO2, facilita indicaciones 

acerca de la instalación, puesta en marcha, mantenimiento y uso del mismo. 

El manual debe considerarse parte integrante del sistema y debe conservarse durante toda la vida útil 

del mismo. Dicho manual refleja la estructura técnica del equipo en el momento de su 

comercialización.  

Aguilera Extinción se reserva el derecho a efectuar modificaciones en este manual sin previo aviso. 

Esta información es propiedad de Aguilera Extinción, no se permite la reproducción, modificación, 

traducción parcial o total para otros fines que no sean de uso interno. 

Para cualquier cuestión referente a la información presentada en este manual debe dirigirse a: 

 

Aguilera Extinción 
Av. Alfonso Peña Boeuf, 6 

28022, Madrid 
Tel: 91.312.16.56 
Fax: 91.329.58.20 

e-mail: extincion@aguilera.es 
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1 Símbolos utilizados en el manual 
 

En el presente manual se utilizarán los siguientes símbolos para marcar las partes de alta importancia. 

Advertencia-Peligro: 
Se recomienda tener en cuenta las advertencias señaladas con este símbolo, ya que indica 
operaciones potencialmente peligrosas que pueden causar lesiones graves o daños 
materiales. 

 
 

Información: 
Marca consejos y recomendaciones útiles así como informaciones y puntos de especial 
atención para una utilización eficaz y libre de fallos. 
 

 

2 Advertencias de seguridad 
 

Los sistemas diseñados y fabricados por Aguilera Extinción están concebidos para ser equipos 

robustos, fiables y de fácil montaje, que permiten comprobar su estado de funcionamiento siguiendo 

unas sencillas operaciones de verificación recogidas en el presente manual. No obstante Aguilera 

Extinción aclara los siguientes puntos: 

 Todo el personal que vaya a realizar operaciones de instalación, puesta en servicio, 

mantenimiento o uso del sistema debe ser cualificado. 

 Todo el personal que trabaje en un recinto protegido con CO2 debe ser instruido sobre el modo 

de actuar en caso de alarma. 

 En las operaciones de instalación, puesta en servicio y mantenimiento los operarios deben usar 

los equipos de protección adecuados. 

 El traslado o manipulación de cualquier cilindro debe realizarse siempre con la caperuza de 

protección de la válvula puesta hasta su ubicación definitiva. 

 

 
 

 Tanto el equipo como la red de tuberías deben ser instaladas según lo planificado en el 

proyecto. Cualquier variación de los planos debe ser aprobada por escrito por el cliente y la 

ingeniería responsable, debiendo ser rectificados los planos constructivos e incluidas las 

modificaciones en el proyecto. 
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3 Características generales 
 

El agente extintor CO2 es un gas transparente, incoloro, casi inodoro y no conductor de la electricidad. 

Las normas contempladas en el diseño son: 

NFPA 12: Sistemas Extintores de Dióxido de Carbono. 

R.T.4 – CO2: Sistemas de Extinción por CO2 Diseño e Instalación. 

UNE-ISO 6183: Sistemas de extinción con dióxido de carbono para uso en edificios. Diseño e 

instalación. 

En el Anexo I del presente manual podrá encontrar la ficha de datos de seguridad del agente extintor. 

3.1 Gráfico de temperatura / presión 

 

En el siguiente gráfico se representa la relación temperatura / presión en función de la densidad de 

llenado. 
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3.2 Propiedades Físicas 

 

Fórmula química: CO2 

Peso molecular: 44.0 g/mol 

Densidad a 0 ºC y a 101 kPa (abs): 1.98 kg/m3 

Densidad relativa con el aire: 1.5 

Punto triple:  -56.6 ºC 

  517.8 kPa (abs) 

Punto crítico:  31.0 ºC 

  7.375 MPa (abs) 

Presión a -18 ºC: 2.07 MPa (abs) 

Presión a 21 ºC: 5.86 MPa (abs) 

Nota: Extracto de R.T.4 – CO2: Sistemas de Extinción por CO2 Diseño e Instalación 

 

3.3 Medidas de seguridad 

 

La descarga de CO2 en concentraciones de extinción puede crear graves peligros para el 

personal, tales como asfixia, visibilidad reducida durante y después de la descarga etc. Por 

tanto se deberán considerar con especial atención los aspectos relacionados con la 

seguridad, tales como la formación del personal, señalización de emergencia y dispositivos de alarma 

y control. 

Para un mayor detalle de estos puntos es recomendable la lectura de: 

- NFPA 12: Sistemas Extintores de Dióxido de Carbono. (1.6 – Seguridad del personal). 

- R.T.4 – CO2: Sistemas de Extinción por CO2 Diseño e Instalación. (1.5 – Seguridad de las personas). 

- UNE-ISO 6183: Sistemas de extinción con dióxido de carbono para uso en edificios. Diseño e 

instalación. (5.2 – Medidas de seguridad). 
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4 Descripción del sistema y sus componentes 
 

Un sistema de extinción por CO2 se descompone en 4 sistemas: 
 

 Sistema de suportación. 

 Sistema de almacenamiento. 

 Sistema de disparo. 

 Sistema de distribución. 
 

4.1 Sistema de suportación 

 

Estructura metálica cuyo objetivo es soportar el bloque de cilindros y el colector.  

4.1.1 Pie para baterías en simple fila sin pesaje continuo 

 

Referencia: HP-1995, HP-2275 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-017 
 
Descripción: Herraje para soportar el colector de descarga y anclar la batería de cilindros tanto 
al suelo como a la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Pie para baterías en doble fila sin pesaje continuo 

 

Referencia: HP-1995D, HP-2100D80 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-018 
 
Descripción: Herraje para soportar el colector de descarga y anclar la batería de cilindros 
en doble fila tanto al suelo como a la pared. 
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4.1.3 Pie para cilindros autónomos y baterías en simple fila con pesaje continuo 

 

Referencia: HP-1995P, HP-2100P80 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-019 
 
Descripción: Herraje para soportar el colector de descarga y anclar la batería de cilindros 
tanto al suelo como a la pared. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 Pie para baterías en doble fila con pesaje continuo 

 

Referencia: HP-1995DP, HP-2100DP80 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-020 
 
Descripción: Herraje para soportar el colector de descarga y anclar la batería de cilindros 
en doble fila tanto al suelo como a la pared. 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.5 Travesaño posterior para baterías sin pesaje continuo 

 
Referencia: HTP(x). 

Ficha técnica: AEX-FTC-02-021 
 
Descripción: Elemento utilizado para anclar los cilindros al suelo y a la 
pared junto con el travesaño anterior en baterías de cilindros. 
 
 

4.1.6 Travesaño posterior para baterías con pesaje continuo 

 
Referencia: HTPP(x). 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-022 
 
Descripción: Elemento utilizado para anclar los cilindros al suelo y a la 
pared junto con el travesaño anterior en baterías de cilindros con 
sistema de pesaje continuo. 
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4.1.7 Travesaño anterior para baterías sin pesaje continuo 

 
Referencia: HTA(x). 

Ficha técnica: AEX-FTC-02-023 
 
Descripción: Elemento utilizado para anclar los cilindros al suelo y a 
la pared junto con el travesaño posterior en baterías de cilindros. 
 

4.1.8 Travesaño anterior para baterías con pesaje continuo 

 
Referencia: HTPA(x). 

Ficha técnica: AEX-FTC-02-024 
 
Descripción: Elemento utilizado para anclar los cilindros al suelo y a la 
pared junto con el travesaño posterior en baterías de cilindros con 
sistema de pesaje continuo. 

4.1.9 Soporte para cilindros autónomos 

 

Referencia: H274, H364, H402 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-025 
 
Descripción: Soporte utilizado para anclar los cilindros autónomos 
a la pared. 
 

4.1.10 Soporte de suspensión para sistemas con pesaje continuo 

 

Referencia: HS(x). 

Ficha técnica: AEX-FTC-02-026 
 
Descripción: Soporte diseñado para suspender los cilindros en 
sistemas con pesaje continuo. 

4.1.11 Abarcón 

 
Referencia: HA34, HA1, HA114,HA112, HA2, HA212, HA3, HA4, HA5, HA6. 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-027 
 
Descripción: Elemento encargado de anclar el colector a los pies. 
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4.1.12 Herraje para botellín piloto sin pesaje 

 

Referencia: HP274 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-028 
 
Descripción: Elemento utilizado para anclar el botellín piloto a la 
pared o al pie de la batería. 
 

 

 

 

 

4.1.13 Varilla de separación 

 

Referencia: HV, HVS, HVSD, HVD. 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-029 
 
Descripción: Elemento utilizado para anclar los cilindros entre los 
travesaños anteriores y posteriores. 
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4.2 Sistema de almacenamiento 

 

4.2.1 Cilindro de 6.7 a 80 L de CO2  

 

Referencia: BCO6, BCO13, BCO26, BCO67, BCO80. 

Ficha técnica: AEX-FTC-02-012 
 
Descripción: Cilindros de 6.7 a 80 L en los que se almacena CO2 hasta el 
momento de la descarga. Están fabricados en  34CrMo4 y probados a 
una presión de 250BAR. Tienen una rosca hembra 1’’ NGT para la válvula 
y una rosca macho W80 para la brida. Están pintados en negro (RAL 
9004) con la ojiva gris (RAL 7004). 
 
Ojiva marcada según norma UNE-EN ISO 13769. 
 
Todos los cilindros de CO2 llevan una etiqueta identificativa en la que se 
registra el agente extintor, los kilos contenidos en el cilindro, el número de 
serie, la tara, la presión y la fecha de carga. 
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4.2.2 Válvula piloto para cilindros de 6.7 a 80 L 

 
Referencia: AEX/VCO100S 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-013 
 
Descripción: Elemento utilizado para producir la descarga del 
cilindro neumáticamente o mediante un actuador eléctrico o 
manual. Está fabricado en latón y tiene una rosca macho 1’’ NGT 
para el cilindro y una boca de descarga con rosca macho W21.8 x 
1/14’’. 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.3 Válvula esclava para cilindros de 67 a 80 L 

 
Referencia: AEX/VCO100 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-014 
 
Descripción: Elemento utilizado para producir la descarga del cilindro 
neumáticamente. Está fabricado en latón y tiene una rosca macho 1’’ NGT para 
el cilindro y una boca de descarga con rosca macho W21.8 x 1/14’’. 
 

 

 

 

 

4.2.4 Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L pilotos o con pesaje 

 

 
Referencia: V-CA 
 
Descripción: Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L piloto o 
equipados con sistema de pesaje continuo. 
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4.2.5 Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L esclavos sin pesaje 

 
Referencia: V-VAW80 
 
Descripción: Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L esclavos y sin 
sistema de pesaje continuo. 
 
 
 

 

 

4.2.6 Brida para cilindros de 6.7 a 80 L pilotos o con pesaje 

 
Referencia: BRW80CO-1 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-015 
 
Descripción: Brida para suspender el cilindro en sistemas con pesaje 
continuo y para anclar la caperuza de protección en cilindros piloto o con 
sistema de pesaje continuo. 
 

 
  



 

Página 18 de 118 AEX-MAN-600-0.0 v1.1 

4.3 Sistema de disparo 

 

4.3.1 Actuador eléctrico  

 

Referencia: AEX/VS24 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-030 
 
Descripción: Actuador eléctrico para cilindros de 6.7 a 80 L, 
botellín piloto y sistemas de disparo para válvulas 
direccionales. 
 
 

4.3.2 Actuador manual 

 

Referencia: AEX/PM160A 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-031 
 
Descripción: Actuador manual para cilindros de 6.7 a 80 L, botellín 
piloto, sistemas de disparo para válvulas direccionales y válvula de 
vaciado. 
 
 
 

4.3.3 Latiguillo de disparo 

 
Referencia: LD18, LD18-500, LD18BP 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-032 
 
Descripción: Latiguillo utilizado para conducir el gas desde el cilindro 
piloto a las cámaras superiores de las válvulas esclavas. 
 

4.3.4 Válvula de alivio 

 

Referencia: AEX/VA 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-033 
 
Descripción: Elemento utilizado para aliviar la presión en la cámara 
superior de la válvula piloto en cilindros autónomos, o en el circuito 
de disparo en las baterías de cilindros y evitar la descarga accidental 
en caso de una pequeña fuga. Está fabricado en latón. 
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4.3.5 Junta metalbuna 

 

Referencia: JM18. 
 
Descripción: Junta metalbuna de 1/8’’ que asegura la estanqueidad.  
 
 
 

4.3.6 Válvula direccional 

 

 
Referencia: AEX/VDAR114, AEX/VDAR2, AEX/VDAR3, AEX/VDAR4. 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-050 
 
Descripción: Válvula utilizada para proteger más de un riesgo con el mismo cilindro 
o batería de cilindros.  
 
 

 

 

 

4.3.7 Sistema de disparo para válvulas direccionales 

 

Referencia: AEX/SDR2, AEX/SDR3. 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-035 
 
Descripción: El sistema de disparo para válvulas direccionales es 
el encargado de seleccionar qué direccional debe abrir para 
conducir el gas hacia el riesgo que corresponda. 
 

 

 

4.3.8 Latiguillo antirretorno 1/8’’ 

 
Referencia: LDR18 

Descripción: Latiguillo antirretorno de 1/8’’ preparado para 
permitir el paso del gas en un único sentido, se monta en 
sustitución de un latiguillo de 1/8’’ del circuito de disparo 
con el fin de seleccionar la cantidad de cilindros que 
deben ser descargados para cada riesgo en un sistema 
con válvulas direccionales. Los conectores están 
fabricados en acero al carbono cincado. Manguera con 
malla de acero fabricada según norma EN-853. 
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4.3.9 Adaptador M 1/8’’ a bicono 6 

 

Referencia: V-A18C6 
 
Descripción: Adaptador M 1/8’’ a bicono 6. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.10 Válvula de vaciado del circuito de disparo 

 

Referencia: AEX/VVD 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-036 
 
Descripción: Válvula de vaciado del circuito de disparo en 
sistemas con válvulas direccionales. Viene equipado con 
un final de carrera. 
 

 

 

 

4.3.11 Adaptador H 1/8’’ H 1/8’’ 

 

Referencia: V-A18 
 
Descripción: Adaptador hembra 1/8’’ a hembra 1/8’’ para la conexión del circuito de 
disparo. 
 
 
 

4.3.12 Adaptador H 1/8’’ M 1/8’’ 

 

Referencia: V-RRMFHG18 
 
Descripción: Adaptador hembra 1/8’’ a macho 1/8’’ para el circuito de disparo. 
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4.3.13 Racor T 1/8’’ 

 

Referencia: V-T18 
 
Descripción: Racor en T macho 1/8’’ para el circuito de disparo. 
 

 

4.3.14 Codo M 1/8’’ 

 

Referencia: V-C18 
 
Descripción: Codo M 1/8’’ para el circuito de disparo del cilindro piloto de la 
batería. 
 

 

4.3.15 Adaptador hembra W21.8 x 1/14’’ macho G1/8’’ 

 

Referencia: V-RH21M18 
 
Descripción: Adaptador hembra W21.8 x 1/14’’ a macho G 1/8’’ para la boca de 
descarga de la válvula del botellín piloto. 
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4.4 Sistema de distribución 

 

4.4.1 Latiguillo de descarga cilindros de 6.7 a 80 L 

 
Referencia: LCO12-1, LCO12B-1. 

Ficha técnica: AEX-FTC-02-037 
 
Descripción: Latiguillo utilizado para conducir el gas desde la válvula del cilindro 
hasta la instalación en el caso de cilindros autónomos y hasta la válvula de 
retención del colector en baterías de cilindros. 

4.4.2 Válvula de retención para batería de cilindros 

 
 
Referencia: AEX/VAR12 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-038 
 
Descripción: Componente cuya instalación está prevista entre la válvula del 
cilindro y el colector, el cual permite el flujo en un único sentido. El cuerpo está 
fabricado en latón. Este componente se suministra montado al colector. 
 
 
 
 

4.4.3 Colector de descarga 

 

Referencia: CC(x)S(y)I, CC(x)D(y) 
 
(x): Diámetro en pulgadas. 
(y): Cantidad de cilindros. 
 
 
Descripción: Elemento a través del cual descarga el gas 
de todos los cilindros que componen la batería para ser 
conducido hasta la instalación. Está fabricado en SCH40 o 
SCH80 según diámetro. 
 

 

4.4.4 CAP 

Referencia: CS40-34R,CS40-1R,CS80-114R,CS80-112R,CS80-2R, 
CS80-212, CS80-3, CS80-4, CS80-5, CS80-6. 
 
Descripción: Elemento que tapa uno de los extremos del colector. Está 
fabricado en SCH40 o SCH80 según diámetro. 
 
Los CAP de hasta 2’’ son roscados por lo que se pueden colocar en 
cualquiera de los extremos del colector, mientras que los superiores se 
suministran soldados al colector. 
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4.4.5 Contactor de paso 

 

Referencia: AEX/CP1 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-039 
 
Descripción: Elemento utilizado para proporcionar una señal eléctrica en el 
momento de la descarga. Dispone de un contacto normalmente abierto y otro 
normalmente cerrado. El cuerpo está fabricado en latón. 
 
 
 
 

 

4.4.6 Difusor radial 

 

Referencia: AEX/DRCO38, AEX/DRCO12, AEX/DRCO34 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-040 
 
Descripción: Componente que permite obtener un caudal predeterminado y una 
característica de distribución uniforme del agente extintor dentro o sobre el riesgo 
protegido. Está fabricado en F212 acabado cromado. 
 
 
 

4.4.7 Difusor trompeta 

 

Referencia: AEX/DTCO38, AEX/DTCO12, AEX/DTCO34. 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-016 
 
Descripción: Componente que permite obtener un caudal predeterminado 
y una característica de distribución uniforme del agente extintor dentro o 
sobre el riesgo protegido. Está fabricado en F212 acabado cromado. 
 
 
 

4.4.8 Dispositivo mecánico de bloqueo 

 
Referencia: AEX/DMB12C, AEX/DMB34C, AEX/DMB1C, 
AEX/DMB114C, AEX/DMB112C, AEX/DMB2C. 
 
Ficha técnica: AEX-FTC-02-001 
 
Descripción: Dispositivo utilizado para bloquear de forma 
manual la descarga de agente extintor. Dispone de un 
indicador de posición.  
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5 Alcance de suministros 
 

En este punto puede comprobar que todos los componentes del sistema han sido suministrados y que 

no tienen señales de daño alguno. Cualquier componente defectuoso debe ser reemplazado. 

 

5.1 Cilindro autónomo sin pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 

A
EX

/C
O

6
A

 

A
EX

/C
O

13
A

 

A
EX

/C
O

26
A

 

A
EX

/C
O

67
A

 

A
EX

/C
O

8
0

A
 

BCO6 Cilindro de 6,7 L 1         

BCO13 Cilindro de 13,4 L   1       

BCO26 Cilindro de 26,8 L     1     

BCO67 Cilindro de 67 L       1   

BCO80 Cilindro de 80 L         1 

AEX/VCO100S Válvula para cilindros de  6.7 a 80 L 1 1 1  1 1 

H274 Herraje para cilindros de 6.7 a 13,4 L 1 1       

H364 Herraje para cilindros de 26,8 L     1     

H402 Herraje para cilindros de 67 a 80 L       1 1 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1  1 1  1  

AEX/PM160A Actuador manual 1 1  1 1  1  
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5.2 Cilindro autónomo con pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 

A
EX

/S
B

P
1

6
 

A
EX

/S
B

P
1

1
3

 

A
EX

/S
B

P
1

2
6

 

A
EX

/S
B

P
1

6
7

 

A
EX

/S
B

P
1

8
0

 

BCO6 Cilindro de 6,7 L 1         

BCO13 Cilindro de 13,4 L   1       

BCO26 Cilindro de 26,8 L     1     

BCO67 Cilindro de 67 L       1   

BCO80 Cilindro de 80 L         1 

AEX/VCO100S Válvula para cilindros de 6.7 a 80 L 1 1  1 1 1 

HP6 Pie cilindro de 6.7 L 2     

HP13 Pie cilindro de 13.4 L  2    

HP26 Pie cilindro de 26.8 L   2   

HP-1995P Pie cilindro de 67 L    2  

HP-2100P80 Pie cilindro de 80 L     2 

HTP1 Travesaño 1 cilindro de 6.7 a 80 L 2 2 2 4 4 

HS1 Soporte de suspensión cilindro de 6.7 a 80 L 1 1 1 1 1 

BPAS1 Arco de sujeción cilindros de 6.7 a 80 L 1 1 1 1 1 

LCO12-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 1 1 1 1 1 

AEX/CPC3 Equipo de pesaje continuo 1 1 1 1 1 

AEX/LE Latiguillo microfónico de entrada 1 1 1 1 1 

AEX/LFL2 Final de línea 1 1 1 1 1 

TO8M55 Tornillo M8 L=55 8 8 8 16 16 

TOA8M Arandela M8 16 16 16 32 32 

TOT8M Tuerca M8 8 8 8 16 16 

TO10M125 Tornillo M10 L=125 2 2 2 2 2 

TOA10M Arandela M10 8 8 8 8 8 

TOT10M Tuerca M10 6 6 6 6 6 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1  1 1  1  

AEX/PM160A Actuador manual 1 1  1 1  1  
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5.3 Botellín piloto sin pesaje continuo 

 

Referencia del producto terminado: AEX/BP 

Referencia Descripción AEX/BP 

BCO6 Cilindro de 6.7L  1 

AEX/VCO100S Válvula para cilindros de  6.7 a 80 L 1 

AEX/VS24 Actuador eléctrico 1 

AEX/PM160A Actuador manual 1 

AEX/VA Válvula de alivio 1 

HP274 Herraje para botellín piloto 1 

V-RH21M18 Racor H W21.8 x 1/14’’ M G1/8’’ 1 

LD18BP Latiguillo 1/8’’ 1 
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5.4 Botellín piloto con pesaje continuo 

 

Referencia del producto terminado: AEX/BPP 

Referencia Descripción AEX/BPP 

BCO6 Cilindro de 6,7 L 1 

AEX/VCO100S Válvula para cilindros de 6.7 a 80 L 1 

HP6 Pie cilindro de 6.7 L 2 

HTP1 Travesaño 1 cilindro de 6.7 a 80 L 2 

HS1 Soporte de suspensión cilindro de 6.7 a 80 L 1 

BPAS1 Arco de sujeción cilindros de 6.7 a 80 L 1 

LCO12-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 1 

AEX/CPC3 Equipo de pesaje continuo 1 

AEX/LE Latiguillo microfónico de entrada 1 

AEX/LFL2 Final de línea 1 

AEX/LUBP Latiguillo microfónico de unión 1 

TO8M55 Tornillo M8 L=55 8 

TOA8M Arandela M8 16 

TOT8M Tuerca M8 8 

TO10M125 Tornillo M10 L=125 2 

TOA10M Arandela M10 8 

TOT10M Tuerca M10 6 

V-RH21M18 Racor H W21.8 x 1/14’’ M G1/8’’ 1 

LD18BPP Latiguillo 1/8’’ 1 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 

AEX/PM160A Actuador manual 1 
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5.5 Batería de cilindros en simple fila sin sistema de pesaje continuo 

5.5.1 Batería de cilindros de 67L en simple fila sin sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 

A
EX

/S
B

C
O

2
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

3
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

4
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

5
6

7
 

A
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/S
B

C
O

6
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

7
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

8
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

9
6

7
 

A
EX

/S
B

C
O

1
0

6
7

 

A
EX

/S
B

C
O

1
1

6
7

 

A
EX

/S
B

C
O

1
2

6
7

 

A
EX

/S
B

C
O

1
3

6
7

 

A
EX

/S
B

C
O

1
4

6
7

 

BCO67 Cilindro de 67 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

HP-1995 Pie cilindro de 67 L 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

HTP2 Travesaño posterior 2 cilindros 2             

HTP3 Travesaño posterior 3 cilindros  2    2        

HTP4 Travesaño posterior 4 cilindros   2   2 4 2    4 2 

HTP5 Travesaño posterior 5 cilindros    2    2 4 2  2 4 

HTP6 Travesaño posterior 6 cilindros     2     2 4   

HTA2 Travesaño anterior 2 cilindros 2  4 2  4 8 6 4 2  10 8 

HTA3 Travesaño anterior 3 cilindros  2  2 4 2  2 4 6 8 2 4 

HV Varilla 2 4 4 6 8 8 8 10 12 14 16 14 16 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CC(x)S(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TO8M70 Tornillo M8 L=70 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 

TOA8M Arandela M8 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 32 32 

TOT8M Tuerca M8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 
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5.5.2 Batería de cilindros de 80L en simple fila sin sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 

A
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B
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0
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A
EX

/S
B
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8
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0
 

A
EX
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B

C
O

9
8

0
 

A
EX

/S
B

C
O

1
0

8
0

 

A
EX

/S
B

C
O

1
1

8
0

 

A
EX

/S
B

C
O

1
2

8
0

 

A
EX

/S
B

C
O

1
3

8
0

 

A
EX

/S
B

C
O

1
4

8
0

 

BCO80 Cilindro de 80 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

HP-2275 Pie cilindro de 80 L 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

HTP2 Travesaño posterior 2 cilindros 2             

HTP3 Travesaño posterior 3 cilindros  2    2        

HTP4 Travesaño posterior 4 cilindros   2   2 4 2    4 2 

HTP5 Travesaño posterior 5 cilindros    2    2 4 2  2 4 

HTP6 Travesaño posterior 6 cilindros     2     2 4   

HTA2 Travesaño anterior 2 cilindros 2  4 2  4 8 6 4 2  10 8 

HTA3 Travesaño anterior 3 cilindros  2  2 4 2  2 4 6 8 2 4 

HV Varilla 2 4 4 6 8 8 8 10 12 14 16 14 16 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CC(x)S(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TO8M70 Tornillo M8 L=70 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 

TOA8M Arandela M8 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 32 32 

TOT8M Tuerca M8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 16 16 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 
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5.6 Batería de cilindros en simple fila con sistema de pesaje continuo 

5.6.1 Batería de cilindros de 67L en simple fila con sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 

A
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B
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6
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A
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A
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A
EX

/S
B

P
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6
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A
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P
1

0
6

7
 

A
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/S
B

P
1

1
6

7
 

A
EX

/S
B

P
1

2
6

7
 

A
EX

/S
B

P
1

3
6

7
 

A
EX

/S
B

P
1

4
6

7
 

BCO67 Cilindro de 67 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

HP-1995P Pie cilindro de 67 L 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

HTPA2 Travesaño anterior 2 cilindros 2   2          

HTPA3 Travesaño anterior 3 cilindros  2  2 4 2  6 4 2  6 4 

HTPA4 Travesaño anterior 4 cilindros   2   2 4  2 4 6 2 4 

HTPP2 Travesaño posterior 2 cilindros 2   2          

HTPP3 Travesaño posterior 3 cilindros  2  2 4 2  6 4 2  6 4 

HTPP4 Travesaño posterior 4 cilindros   2   2 4  2 4 6 2 4 

HVS Varilla 2 4 6 6 8 10 12 12 14 16 18 18 20 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CC(x)S(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TO8M55 Tornillo M8 L=55 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32 32 40 40 

TOA8M Arandela M8 32 32 32 48 48 48 48 64 64 64 64 80 80 

TOT8M Tuerca M8 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32 32 40 40 

HS(x) Soporte suspensión (x) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TO10M125 Tornillo M10 L=125 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

TOA10M Arandela M10 12 16 20 26 30 34 38 44 48 52 56 62 66 

TOT10M Tuerca M10 10 14 18 23 27 31 35 40 44 48 52 57 61 

AEX/CPC3 Equipo de pesaje continuo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

BPAS1 Arco de sujeción 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AEX/LE Latiguillo microfónico de entrada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LFL2 Final de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LU Latiguillo microfónico de unión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 
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5.6.2 Batería de cilindros de 80L en simple fila con sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 
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BCO80 Cilindro de 80 L 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 

HP-2100P80 Pie cilindro de 80 L 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

HTPA2 Travesaño anterior 2 cilindros 2   2          

HTPA3 Travesaño anterior 3 cilindros  2  2 4 2  6 4 2  6 4 

HTPA4 Travesaño anterior 4 cilindros   2   2 4  2 4 6 2 4 

HTPP2 Travesaño posterior 2 cilindros 2   2          

HTPP3 Travesaño posterior 3 cilindros  2  2 4 2  6 4 2  6 4 

HTPP4 Travesaño posterior 4 cilindros   2   2 4  2 4 6 2 4 

HVS Varilla 2 4 6 6 8 10 12 12 14 16 18 18 20 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

CC(x)S(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TO8M55 Tornillo M8 L=55 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32 32 40 40 

TOA8M Arandela M8 32 32 32 48 48 48 48 64 64 64 64 80 80 

TOT8M Tuerca M8 16 16 16 24 24 24 24 32 32 32 32 40 40 

HS(x) Soporte suspensión (x) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TO10M125 Tornillo M10 L=125 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 

TOA10M Arandela M10 12 16 20 26 30 34 38 44 48 52 56 62 66 

TOT10M Tuerca M10 10 14 18 23 27 31 35 40 44 48 52 57 61 

AEX/CPC3 Equipo de pesaje continuo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

BPAS1 Arco de sujeción 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AEX/LE Latiguillo microfónico de entrada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LFL2 Final de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LU Latiguillo microfónico de unión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1  1 1 1  1  1  1 1 1 2 2 
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5.7 Batería de cilindros en doble fila sin sistema de pesaje continuo 

5.7.1 Batería de cilindros de 67L en doble fila sin sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 
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BCO67 Cilindro de 67 L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 

HP-1995D Pie cilindro de 67 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

HTP2 Travesaño posterior 2 cilindros 4 4                 

HTP3 Travesaño posterior 3 cilindros   4 4       4 4       

HTP4 Travesaño posterior 4 cilindros     4 4     4 4 8 8 4 4   

HTP5 Travesaño posterior 5 cilindros       4 4       4 4 8 8 

HTP6 Travesaño posterior 6 cilindros         4 4         

HTA2 Travesaño anterior 2 cilindros 2 2   4 4 2 2   4 4 8 8 6 6 4 4 

HTA3 Travesaño anterior 3 cilindros   2 2   2 2 4 4 2 2   2 2 4 4 

HVD Varilla 2 2 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 12 12 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CC(x)D(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

TO8M70 Tornillo M8 L=70 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 

TOA8M Arandela M8 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 48 48 48 48 48 48 48 48 

TOT8M Tuerca M8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5.7.2 Batería de cilindros de 80L en doble fila sin sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 
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BCO80 Cilindro de 80 L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 

HP-2100D80 Pie cilindro de 80 L 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

HTP2 Travesaño posterior 2 cilindros 4 4                 

HTP3 Travesaño posterior 3 cilindros   4 4       4 4       

HTP4 Travesaño posterior 4 cilindros     4 4     4 4 8 8 4 4   

HTP5 Travesaño posterior 5 cilindros       4 4       4 4 8 8 

HTP6 Travesaño posterior 6 cilindros         4 4         

HTA2 Travesaño anterior 2 cilindros 2 2   4 4 2 2   4 4 8 8 6 6 4 4 

HTA3 Travesaño anterior 3 cilindros   2 2   2 2 4 4 2 2   2 2 4 4 

HVD Varilla 2 2 4 4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 10 10 12 12 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CC(x)D(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

TO8M70 Tornillo M8 L=70 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 

TOA8M Arandela M8 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 48 48 48 48 48 48 48 48 

TOT8M Tuerca M8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 24 24 24 24 24 24 24 24 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5.8 Batería de cilindros en doble fila con sistema de pesaje continuo 

5.8.1 Batería de cilindros de 67L en doble fila con sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 
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BCO67 Cilindro de 67 L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 

HP-1995DP Pie cilindro de 67 L 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

HTPP2 Travesaño posterior 2 cilindros 2 2     2 2           

HTPP3 Travesaño posterior 3 cilindros   2 2   2 2 4 4 2 2   6 6 4 4 

HTPP4 Travesaño posterior 4 cilindros     2 2     2 2 4 4   2 2 

HTPA2 Travesaño anterior 2 cilindros 4 4     4 4           

HTPA3 Travesaño anterior 3 cilindros   4 4   4 4 8 8 4 4   12 12 8 8 

HTPA4 Travesaño anterior 4 cilindros     4 4     4 4 8 8   4 4 

HVD Varilla 2 2 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 12 12 12 12 14 14 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CC(x)D(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

TO8M55 Tornillo M8 L=55 24 24 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36 36 48 48 48 48 

TOA8M Arandela M8 48 48 48 48 48 48 72 72 72 72 72 72 72 72 96 96 96 96 

TOT8M Tuerca M8 24 24 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36 36 48 48 48 48 

HS(X) Soporte suspensión (x) cilindros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TO10M125 Tornillo M10 L=125 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 

TOA10M Arandela M10 20 24 28 32 36 40 48 52 56 60 64 68 72 76 84 88 92 96 

TOT10M Tuerca M10 16 20 24 28 32 36 42 46 50 54 58 62 66 70 76 80 84 88 

AEX/CPC3 Equipo de pesaje continuo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BPAS1 Arco de sujeción 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AEX/LE Latiguillo microfónico de entrada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LFL2 Final de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LU Latiguillo microfónico de unión 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5.8.2 Batería de cilindros de 80L en doble fila con sistema de pesaje continuo 

 

Referencia Descripción 
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BCO80 Cilindro de 80 L 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AEX/VCO100S Válvula piloto para cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/VCO100 Válvula esclava para cilindros 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 

HP-2100DP80 Pie cilindro de 80 L 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

HTPP2 Travesaño posterior 2 cilindros 2 2     2 2           

HTPP3 Travesaño posterior 3 cilindros   2 2   2 2 4 4 2 2   6 6 4 4 

HTPP4 Travesaño posterior 4 cilindros     2 2     2 2 4 4   2 2 

HTPA2 Travesaño anterior 2 cilindros 4 4     4 4           

HTPA3 Travesaño anterior 3 cilindros   4 4   4 4 8 8 4 4   12 12 8 8 

HTPA4 Travesaño anterior 4 cilindros     4 4     4 4 8 8   4 4 

HVD Varilla 2 2 4 4 6 6 6 6 8 8 10 10 12 12 12 12 14 14 

LCO12B-1 Latiguillo de descarga 1/2’’ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CC(x)D(y)I Colector de (x)’’ para (y) cilindros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HA(x) Abarcón (x) pulgadas 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

LD18 Latiguillo de disparo 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-C18 Codo 1/8’’ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

V-T18 Te 1/8’’ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

V-RRMFHG18 Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

JM18 Junta metalbuna 1/8’’ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

TO8M55 Tornillo M8 L=55 24 24 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36 36 48 48 48 48 

TOA8M Arandela M8 48 48 48 48 48 48 72 72 72 72 72 72 72 72 96 96 96 96 

TOT8M Tuerca M8 24 24 24 24 24 24 36 36 36 36 36 36 36 36 48 48 48 48 

HS(X) Soporte suspensión (x) cilindros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

TO10M125 Tornillo M10 L=125 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 

TOA10M Arandela M10 20 24 28 32 36 40 48 52 56 60 64 68 72 76 84 88 92 96 

TOT10M Tuerca M10 16 20 24 28 32 36 42 46 50 54 58 62 66 70 76 80 84 88 

AEX/CPC3 Equipo de pesaje continuo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

BPAS1 Arco de sujeción 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

AEX/LE Latiguillo microfónico de entrada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LFL2 Final de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AEX/LU Latiguillo microfónico de unión 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

AEX/VS24 Actuador eléctrico  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

AEX/PM160A Actuador manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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6 Instalación 
 

Antes de comenzar con el montaje de la instalación debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Verificar que la batería de cilindros cabe en la ubicación prevista (normalmente indicada en los 

planos). La ubicación aconsejable de la batería sería una habitación lo más cercana posible pero 

fuera del riesgo protegido, de dimensiones suficientes para alojar el equipo y facilitar las 

operaciones de montaje y mantenimiento.  

 

El equipo no debe ser expuesto a condiciones climatológicas severas, acción directa de 

llama, ambientes excesivamente húmedos y debe estar a salvo de manipulaciones no 

autorizadas y agresiones de tipo mecánico o químico. 

 

2.  El suelo sobre el que se va a montar la batería debe ser lo más plano posible y estar limpio. 

 

3.  El muro o pared donde se vaya a fijar el herraje debe ser sólido hay que evitar siempre que sea 

posible los tabiques de separación. No instalar en paredes de yeso laminado o similar. 

 

En el caso de tener que sujetar el herraje a un tabique de separación se deberán preparar 

unas pletinas que permitan sujetar por la cara opuesta del tabique. 
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6.1 Montaje tubería 

 
La tubería recomendada por Aguilera es ASTM A106 grado B, SCH40 para tubería con diámetro hasta 
1’’ (incluida) y SCH80 para tuberías de diámetro superior. 
 
Los accesorios recomendados por Aguilera son de acero al carbono soldados ANSI B.16.9 o roscados 
/ enchufe y soldadura acero forjado ANSI.B.16.11 serie 3000#. 
 

La instalación debe respetar el trazado de tubería entregado en vista isométrica por Aguilera 
que acompaña cada pedido. En el caso de no ser posible respetarlo debe contactar con 
Aguilera para un rediseño y un nuevo cálculo del calibrado de los difusores. 

 
Tener en cuenta las distancias entre soportes de tubería marcado por las normas o 
reglamentaciones locales. 
 

 
 

 
 
Nota: Extracto de la UNE-EN 15004-1 

 

6.2 Barrido de tubería 

 

Antes del montaje final, las tuberías y los accesorios se deben inspeccionar visualmente para asegurar 
que se encuentran limpios y libres de rebabas y herrumbre, que no contienen ninguna materia extraña 
dentro y que todo el interior de la tubería se encuentra despejado. 
 
Realizar la limpieza de tuberías siguiendo las indicaciones del punto 7.1.  
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6.3 Cilindro autónomo sin pesaje 

6.3.1 Recursos necesarios 

 1 Operario 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Llave Inglesa hasta 60 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Juego de llaves fijas entre 10 y 20 

6.3.2 Paso 1 – Montaje herraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fijar el travesaño posterior del soporte a la pared. Utilizar el nivel para comprobar que está 

paralelo al suelo. 

Cilindro h1 L1 

6.7 L 250mm 244mm 

13.4 L 550mm 244mm 

26.8 L 390mm 334mm 

67 L 670mm 372mm 

80 L 810mm 372mm 
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6.3.3 Paso 2 – Montaje cilindro en el herraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

1.1 H274 – Herraje para cilindros de 6.7 a 13.4 L 

1.2 H364 – Herraje para cilindros de 26.8  L 

1.3 H402 – Herraje para cilindros de 67 a 80 L 

2 BCO6 / BCO13 / BCO26 / BCO67 / BCO80 – Cilindro 

3 V-CA  – Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L 

 

1. Trasladar el cilindro hasta su posición definitiva. 
 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles 
accidentes. 
 

 
2. Anclar con el arco de sujeción sin apretar del todo para que permita rotar el cilindro 

posteriormente. 
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6.3.4 Paso 3 – Montaje de componentes de la válvula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

4 AEX/VCO100S – Válvula para cilindros de 6.7 a 80 L 

5 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

6 AEX/PM160A – Actuador manual 

7 V-V100TC -  Tapa de la válvula para cilindros de 6.7 a 80 L 

8 AEX/VA – Válvula de alivio 

9 LCO12-1 – Latiguillo de descarga ½’’ (elemento opcional) - para cilindros de 6.7 a 80 L 
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1. Quitar la caperuza de protección desmontando los 4 tornillos de M6 que lo sujetan. 
 

La válvula se suministra con los actuadores manual y eléctrico montados. La tapa de la 
válvula se envía desmontada para evitar una descarga accidental del cilindro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 

protección para futuros desplazamientos del cilindro. 
3. Rotar la botella hasta colocar la boca de descarga en la posición deseada. 
4. Apretar fuertemente las tuercas del arco de sujeción. 

 
El conector del latiguillo es hembra gas con cierre cónico, por lo tanto para unir una tubería 
roscada al latiguillo de descarga es necesario un racor comercial con un extremo macho gas 
con cierre cónico. 

 
5. Conectar el latiguillo a la red de tuberías.  
 
6. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula sin utilizar ningún tipo de 

sellante o teflón. 
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7. Montar la junta en la tapa de la válvula. 
 

La válvula de alivio se suministra montada en la tapa de la válvula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 
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6.4 Cilindro autónomo con pesaje continuo 

6.4.1 Recursos necesarios 

 1 Operario 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Juego de llaves fijas entre 10 y 20 

 Llave Inglesa hasta 60 

 

6.4.2 Paso 1 – Montaje de los pies, travesaños y soporte de suspensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

1.1 HP6 – Pie para cilindro de 6.7 L 

1.2 HP13 – Pie para cilindro de 13.4 L 

1.3 HP26 – Pie para cilindro de 26.8 L 

1.4 HP1995P – Pie para cilindro de 67 L 

1.5 HP2100P80 – Pie para cilindro de 80 L 

2 HS1 – Soporte de suspensión para 1 cilindro de 6.7 a 80 L 

3 HTP1 – Travesaño para 1 cilindro de 6.7 a 80 L 

4 TO10M125 / TOA10M / TOT10M – Tornillos, tuercas y arandelas M10 

5 TO8M55 / TOA8M / TOT8M – Tornillos, tuercas y arandelas M8 

 

1. Colocar los pies en la ubicación definitiva del cilindro. 

2. Colocar los travesaños posteriores. 

3. Fijar los travesaños posteriores a los pies con los tornillos, tuercas y arandelas de M8. 

4. Colocar el soporte de suspensión. 

5. Fijar el soporte de suspensión a los pies con los tornillos, tuercas y arandelas de M10. 

6. Fijar los pies a la pared y al suelo. 
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6.4.3 Paso 2 – Montaje cilindro en el herraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

3 HTP1 – Travesaño para 1 cilindro de 6.7 a 80 L 

5 TO8M55 / TOA8M / TOT8M – Tornillos, tuercas y arandelas M8 

6 BCO6 / BCO13 / BCO26 / BCO67 / BCO80 – Cilindro 

7 TO6M12 – Tornillo de M6 para la caperuza 

8 V-CA – Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L 

 

1. Trasladar el cilindro hasta su posición definitiva. 
 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles 
accidentes. 
 

 
2. Colocar los travesaños anteriores 
3. Fijar los travesaños anteriores a los pies con los tornillos, tuercas y arandelas de M8. 
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6.4.4 Paso 3 – Montaje de componentes de la válvula 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

9 AEX/VCO100S – Válvula para cilindros de 6.7 a 80 L 

10 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

11 AEX/PM160A – Actuador manual 

12 V-V100TC -  Tapa de la válvula para cilindros de 6.7 a 80 L 

13 AEX/VA – Válvula de alivio 

14 LCO12-1 – Latiguillo de descarga ½’’ para cilindros de 6.7 a 80 L 
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1. Quitar la caperuza de protección desmontando los 4 tornillos de M6 que lo sujetan. 
 

La válvula se suministra con los actuadores manual y eléctrico montados. La tapa de la 
válvula se envía desmontada para evitar una descarga accidental del cilindro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 

protección para futuros desplazamientos del cilindro. 
3. Rotar la botella hasta colocar la boca de descarga en la posición deseada. 

 
El conector del latiguillo es hembra gas con cierre cónico, por lo tanto para unir una tubería 
roscada al latiguillo de descarga es necesario un racor comercial con un extremo macho gas 
con cierre cónico. 

 
4. Conectar el latiguillo a la red de tuberías.  
 
5. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula sin utilizar ningún tipo de 

sellante o teflón. 
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6. Montar la junta en la tapa de la válvula. 
 

La válvula de alivio se suministra montada en la tapa de la válvula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 
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6.4.5 Paso 4 – Montaje del sistema de pesaje continuo 

 

 
 
 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

15 BPAS1 – Arco de sujeción para cilindros de 6.7 a 67 L 

16 TOT10M / TOA10M – Tuercas y arandelas M10 

17 AEX/CPC3 – Control de pesaje continuo 

18 AEX/LFL2 – Conector final de línea 

19 AEX/LE – Latiguillo microfónico de entrada 

 
 
1. Montar el arco de sujeción en la brida del cilindro. 
2. Fijar el arco en la brida con las tuercas y arandelas de M10. 
3. Instalar y conectar el control de pesaje continuo siguiendo las indicaciones del manual de 

instalación Ae-man-622-0.0 que se envía con cada pedido. 
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6.5 Batería de cilindros simple fila sin pesaje continuo 

6.5.1 Recursos necesarios 

 2 Operarios 

 Escalera 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Juego de llaves fijas entre 10 y 20  

 Llave Inglesa hasta 60 

 Cinta de teflón 

6.5.2 Paso 1 – Montaje de los pies y travesaños 

 

LISTA DE PIEZAS   

Pieza nº Referencia y descripción  Batería 67 L Batería 80 L 

1.1 HP-1995 – Pie simple fila sin pesaje 67 L X  

1.2 HP-2275 – Pie simple fila sin pesaje 80 L  X 

2 HTP(x) – Travesaño posterior (x) cilindros X X 

3 TO8M70 – Tornillo M8 X X 

4 TOA8M – Arandela M8 X X 

5 TOT8M – Tuerca M8 X X 

 

1. Colocar los pies en su posición definitiva. Hay que tener en cuenta que el colector sobresale del 

herraje unos 300mm, esta medida puede variar en función del diámetro que tenga. 

 

2. Fijar los travesaños posteriores a los pies con la tornillería indicada en el esquema. 

3. Anclar los pies tanto al suelo como a la pared.  
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6.5.3 Paso 2 – Montaje del colector y fijar cilindros a los herrajes 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

6 CC(x)S(y)I – Colector (x) pulgadas para (y) cilindros. 

7 AEX/VAR12 - Válvula de retención ½’’' 

8 LCO12B-1 – Latiguillo de descarga ½’’ 

9 AEX/CP1 - Contactor de paso (elemento opcional) 

10 HA(y) - Abarcón con tuercas y arandelas de (y) pulgadas 

11 BCO(z) - Cilindro (z) L 

12 HTA(y) – Travesaño anterior de (y) cilindros 67/80 L 

13 HV – Varilla para batería de 67/80 L 
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1. En caso de tener un CAP roscado colocarlo en el extremo del colector que mejor venga para la 
instalación, utilizar teflón para asegurar la estanqueidad y apretar fuertemente. En caso de tener 
un CAP soldado omitir este punto. 

 
Las válvulas de retención salen montadas en el colector de fábrica. 
 
 

2. Montar todos los latiguillos de descarga en las válvulas de retención del colector. No utilizar ningún 
tipo de sellante ni teflón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. En caso de tener un contactor de paso (elemento opcional) conectar al colector. 
 
4. Subir el colector a su posición y sujetar con los abarcones sin apretarlos del todo para poder tener 

algo de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Trasladar los cilindros lo más cerca posible de su posición definitiva, quitar la caperuza de 

protección y colocarlo en la posición adecuada (piloto a la derecha). 
 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles accidentes. 
 
 

6. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 
protección para futuros desplazamientos del cilindro. 

 
7. Anclar los cilindros con los travesaños anteriores y las varillas sin apretar del todo las tuercas para 

que permita rotarlos posteriormente. 
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6.5.4 Paso 3 – Montaje de los circuitos de descarga y disparo 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
14 AEX/VCO100S – Válvula piloto de ½’’ 

15 AEX/VCO100 – Válvula esclava de ½’’ 

16 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

17 AEX/PM160A – Actuador manual 

18 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

19 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

20 V-C18 – Codo 1/8’’ 

21 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

22 V-T18 – Te 1/8’’ 

23 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

24 AEX/VA – Válvula de alivio 
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1. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula sin utilizar ningún tipo de 
sellante o teflón. 

 
2. Montar la junta en la tapa de la válvula. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Montar el circuito de disparo. 

En caso de ser una batería con válvulas direccionales todos los cilindros son esclavos y va 

equipada con un botellín piloto aparte, para esos casos en lugar del codo (pieza nº20) hay 

que montar una “T” (pieza nº22). 
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LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
18 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

19 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

20 V-C18 – Codo 1/8’’ 

21 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

22 V-T18 – Te 1/8’’ 

23 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

24 AEX/VA – Válvula de alivio 
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6.6 Batería de cilindros simple fila con pesaje continuo 

6.6.1 Recursos necesarios 

 2 Operarios 

 Escalera 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Juego de llaves fijas entre 10 y 20  

 Llave Inglesa hasta 60 

 Cinta de teflón 

6.6.2 Paso 1 – Montaje de los pies, travesaños y soporte de suspensión 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción  Batería 67 L Batería 80 L 

1.1 HP-1995P – Pie simple fila con pesaje 67 L X  

1.2 HP-2100P80 – Pie simple fila con pesaje 80 L  X 

2 HTPP(x) – Travesaño posterior (x) cilindros X X 

3 TO8M55 – Tornillo M8 X X 

4 TOA8M – Arandela M8 X X 

5 TOT8M – Tuerca M8 X X 

6 HS(x) – Soporte de suspensión (x) cilindros de 67/80 L X X 

7 TO10M125 – Tornillo M10 X X 

8 TOA10M – Arandela M10 X X 

9 TOT10M – Tuerca M10 X X 

 

 

1. Colocar los pies en su posición definitiva. Hay que tener en cuenta que el colector sobresale del 

herraje unos 300mm, esta medida puede variar en función del diámetro que tenga. 
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2. Fijar los travesaños posteriores a los pies con la tornillería indicada en el esquema. 

 

3. Fijar el soporte de suspensión a los pies con la tornillería indicada en el esquema. 

4. Anclar los pies tanto al suelo como a la pared. 
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6.6.3 Paso 2 – Montaje del colector y fijar cilindros a los herrajes 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

10 CC(x)S(y)I – Colector (x) pulgadas para (y) cilindros. 

11 AEX/VAR12 - Válvula de retención 1/2'' 

12 LCO12B-1 – Latiguillo de descarga 1/2'' 

13 AEX/CP1 - Contactor de paso (elemento opcional) 

14 HA(y) - Abarcón con tuercas y arandelas de (y) pulgadas 

15 BCO(z) - Cilindro (z) L 

16 HTPA(y) – Travesaño anterior de (y) cilindros 67/80 L 

17 HVS – Varilla para batería de 67/80 L 
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1. En caso de tener un CAP roscado colocarlo en el extremo del colector que mejor venga para la 
instalación, utilizar teflón para asegurar la estanqueidad y apretar fuertemente. En caso de tener 
un CAP soldado omitir este punto. 

 
Las válvulas de retención salen montadas en el colector de fábrica. 
 
 

2. Montar todos los latiguillos de descarga en las válvulas de retención del colector. No utilizar ningún 
tipo de sellante ni teflón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. En caso de tener un contactor de paso (elemento opcional) conectar al colector. 
 
4. Subir el colector a su posición y sujetar con los abarcones sin apretarlos del todo para poder tener 

algo de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Trasladar los cilindros lo más cerca posible de su posición definitiva y quitar la caperuza de 

protección para ver si es un cilindro con válvula piloto o esclava y colocarlo en la posición 
adecuada (piloto a la derecha). 

 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles accidentes. 
 
 

6. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 
protección para futuros desplazamientos del cilindro. 

 
7. Anclar los cilindros con los travesaños anteriores y las varillas sin apretar del todo las tuercas para 

que permita rotarlos posteriormente. 
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6.6.4 Paso 3 – Montaje de los circuitos de descarga y disparo 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
18 AEX/VCO100S – Válvula piloto de 1/2’’ 

19 AEX/VCO100 – Válvula esclava de 1/2’’ 

20 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

21 AEX/PM160A – Actuador manual 

22 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

23 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

24 V-C18 – Codo 1/8’’ 

25 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

26 V-T18 – Te 1/8’’ 

27 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

28 AEX/VA – Válvula de alivio 
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1. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula sin utilizar ningún tipo de 
sellante o teflón. 

 
2. Montar la junta en la tapa de la válvula. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Montar el circuito de disparo. 

En caso de ser una batería con válvulas direccionales todos los cilindros son esclavos y va 

equipada con un botellín piloto aparte, para esos casos en lugar del codo (pieza nº24) hay 

que montar una “T” (pieza nº26). 
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LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
22 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

23 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

24 V-C18 – Codo 1/8’’ 

25 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

26 V-T18 – Te 1/8’’ 

27 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

28 AEX/VA – Válvula de alivio 
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6.6.5 Paso 4 – Montaje del sistema de pesaje continuo 

 

 
LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

29 BPAS1 – Arco de sujeción para cilindros de 6.7 a 80 L 

30 TOT10M – Tuercas M10 

31 TOA10M – Arandelas M10 

32 AEX/CPC3 – Control de pesaje continuo 

33 AEX/LE – Latiguillo microfónico de entrada 

34 AEX/LU – Latiguillo microfónico de unión para cilindros de 67/80 L 

35 AEX/LFL2 – Conector final de línea 

 
 
1. Montar el arco de sujeción en la brida del cilindro. 
2. Fijar el arco en la brida con las tuercas y arandelas de M10. 
3. Instalar y conectar el control de pesaje continuo siguiendo las indicaciones del manual de 

instalación Ae-man-622-0.0 que se envía con cada pedido. 
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6.7 Batería de cilindros doble fila sin pesaje continuo 

6.7.1 Recursos necesarios 

 2 Operarios 

 Escalera 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Juego de llaves fijas entre 10 y 20  

 Llave Inglesa hasta 60 

 Cinta de teflón 

6.7.2 Paso 1 – Montaje de pies y travesaños 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción  Batería 67 L Batería 80 L 

1.1 HP-1995D – Pie simple fila sin pesaje 67 L X  

1.2 HP-2100D80 – Pie simple fila sin pesaje 80 L  X 

2 HTP(x) – Travesaño posterior (x) cilindros X X 

3 TO8M70 – Tornillo M8 X X 

4 TOA8M – Arandela M8 X X 

5 TOT8M – Tuerca M8 X X 

 

1. Colocar los pies en su posición definitiva. Hay que tener en cuenta que el colector sobresale del 

herraje unos 300mm, esta medida puede variar en función del diámetro que tenga. 

2. Fijar los travesaños posteriores a los pies con la tornillería indicada en el esquema. 

3. Anclar los pies tanto al suelo como a la pared. 
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6.7.3 Paso 2 – Montaje del colector y cilindros traseros 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

6 CC(x)S(y)I – Colector (x) pulgadas para (y) cilindros 

7 AEX/VAR12 - Válvula de retención 1/2'' 

8 LCO12B-1 – Latiguillo de descarga 1/2'' 

9 AEX/CP1 - Contactor de paso (elemento opcional) 

10 HA(y) - Abarcón con tuercas y arandelas de (y) pulgadas 

11 BCO(z) - Cilindro (z) L 
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1. En caso de tener un CAP roscado colocarlo en el extremo del colector que mejor venga para la 
instalación, utilizar teflón para asegurar la estanqueidad y apretar fuertemente. En caso de tener 
un CAP soldado omitir este punto. 

 
Las válvulas de retención salen montadas en el colector de fábrica. 
 
 

2. Montar todos los latiguillos de descarga en las válvulas de retención del colector. No utilizar ningún 
tipo de sellante ni teflón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. En caso de tener un contactor de paso (elemento opcional) conectar al colector. 
 
4. Subir el colector a su posición y sujetar con los abarcones sin apretarlos del todo para poder tener 

algo de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Trasladar los cilindros lo más cerca posible de su posición definitiva, quitar la caperuza de 

protección y colocarlo en la posición adecuada (piloto en la fila delantera a la derecha). 
 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles accidentes. 
 
 

6. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 
protección para futuros desplazamientos del cilindro. 

 
7. Montar los travesaños posteriores a la parte delantera de los pies con la tornillería indicada en el 

esquema. 
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6.7.4 Paso 3 – Montaje del circuito de descarga, cilindros delanteros y circuito de disparo 

 

 

 

 
LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
14 AEX/VCO100S – Válvula piloto de 1/2’’ 

15 AEX/VCO100 – Válvula esclava de 1/2’’ 

16 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

17 AEX/PM160A – Actuador manual 

18 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

19 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

20 V-C18 – Codo 1/8’’ 

21 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

22 V-T18 – Te 1/8’’ 

23 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

24 AEX/VA – Válvula de alivio 
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1. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula de los cilindros de la fila 
trasera sin utilizar ningún tipo de sellante o teflón. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Montar la junta en la tapa de la válvula. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 
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4. Montar el circuito de disparo de la fila trasera. 

 

 

5. Colocar los cilindros de la fila delantera. 

6. Fijar los cilindros a los herrajes con los travesaños anteriores y las varillas. 

7. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula de los cilindros de la fila 
delantera sin utilizar ningún tipo de sellante o teflón. 

8. Montar las juntas en las tapas de las válvulas de los cilindros de la fila delantera. 
9. Montar las tapas en las válvulas de los cilindros de la fila delantera. 
 
10. Montar el circuito de disparo de la fila delantera. 

 

En caso de ser una batería con válvulas direccionales todos los cilindros son esclavos y va 

equipada con un botellín piloto aparte, para esos casos en lugar del codo (pieza nº20) hay 

que montar una “T” (pieza nº22). 
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6.8 Batería de cilindros doble fila con pesaje continuo 

6.8.1 Recursos necesarios 

 2 Operarios 

 Escalera 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Flexómetro 

 Nivel 

 Juego de llaves fijas entre 10 y 20  

 Llave Inglesa hasta 60 

 Cinta de teflón 

6.8.2 Paso 1 – Montaje de los pies, travesaños y soportes de suspensión 

 

LISTA DE PIEZAS   

Pieza nº Referencia y descripción  Batería 67 L Batería 80 L 

1.1 HP-1995DP – Pie doble fila con pesaje 67 L X  

1.2 HP-2100DP80 – Pie doble fila con pesaje 80 L  X 

2 HTP(x) – Travesaño posterior (x) cilindros X X 

3 TO8M70 – Tornillo M8 X X 

4 TOA8M – Arandela M8 X X 

5 TOT8M – Tuerca M8 X X 

6 HS(x) – Soporte de suspensión (x) cilindros de 67/80 L X X 

7 TO10M125 – Tornillo M10 X X 

8 TOA10M – Arandela M10 X X 

9 TOT10M – Tuerca M10 X X 
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1. Colocar los pies en su posición definitiva. Hay que tener en cuenta que el colector sobresale del 

herraje unos 300mm, esta medida puede variar en función del diámetro que tenga. 

 

2. Fijar los travesaños posteriores a los pies con la tornillería indicada en el esquema. 

 

3. Fijar los soportes de suspensión a los pies con la tornillería indicada en el esquema. 

4. Anclar los pies tanto al suelo como a la pared. 
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6.8.3 Paso 2 – Montaje del colector y cilindros traseros 

 

 

 

 
LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

10 CC(x)D(y)I – Colector (x) pulgadas para (y) cilindros 

11 AEX/VAR12 - Válvula de retención 1/2'' 

12 LCO12B-1 – Latiguillo de descarga 1/2' 

13 AEX/CP1 - Contactor de paso (elemento opcional) 

14 HA(y) - Abarcón con tuercas y arandelas de (y) pulgadas 

15 BCO(z) - Cilindro (z) L 

16 HTPA(y) – Travesaño anterior de (y) cilindros 67/80 L 
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1. En caso de tener un CAP roscado colocarlo en el extremo del colector que mejor venga para la 
instalación, utilizar teflón para asegurar la estanqueidad y apretar fuertemente. En caso de tener 
un CAP soldado omitir este punto. 

 
Las válvulas de retención salen montadas en el colector de fábrica. 
 
 

2. Montar todos los latiguillos de descarga en las válvulas de retención del colector. No utilizar ningún 
tipo de sellante ni teflón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. En caso de tener un contactor de paso (elemento opcional) conectar al colector. 
 
4. Subir el colector a su posición y sujetar con los abarcones sin apretarlos del todo para poder tener 

algo de movilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Trasladar los cilindros lo más cerca posible de su posición definitiva y quitar la caperuza de 

protección para ver si es un cilindro con válvula piloto o esclava y colocarlo en la posición 
adecuada (piloto en la fila delantera a la derecha). 

 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles accidentes. 
 
 

6. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 
protección para futuros desplazamientos del cilindro. 

 
7. Montar los travesaños anteriores a la parte central de los pies con la tornillería indicada en el 

esquema. 
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6.8.4 Paso 3 – Montaje circuito de descarga, pesaje y circuito de disparo cilindros traseros 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
19 AEX/VCO100 – Válvula esclava de 1/2’’ 

22 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

23 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

25 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

26 V-T18 – Te 1/8’’ 

27 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

28 AEX/VA – Válvula de alivio 

29 BPAS1 – Arco de sujeción para cilindros de 6.7 a 67 L 

30 TOT10M – Tuercas M10 

31 TOA10M – Arandelas M10 

32 AEX/CPC3 – Control de pesaje continuo 

34 AEX/LU – Latiguillo microfónico de unión para cilindros de 67/80 L 

35 AEX/LFL2 – Conector final de línea 
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1. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula de los cilindros de la fila 
trasera sin utilizar ningún tipo de sellante o teflón. 

 

 
 

 
2. Montar la junta en la tapa de la válvula. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 
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4. Montar el circuito de disparo de la fila trasera. 

 

5. Fijar el arco en la brida con las tuercas y arandelas de M10. 
6. Instalar y conectar el control de pesaje continuo siguiendo las indicaciones del manual de 

instalación Ae-man-622-0.0 que se envía con cada pedido. 
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6.8.5 Paso 4 – Montaje circuito de descarga, pesaje y circuito de disparo cilindros delanteros 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 
16 HTPA(y) – Travesaño anterior de (y) cilindros 67/80 L 

17 HVSD – Varilla de separación 

18 AEX/VCO100S – Válvula piloto de 1/2’’ 

19 AEX/VCO100 – Válvula esclava de 1/2’’ 

20 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

21 AEX/PM160A – Actuador manual 

22 JM18 – Junta metalbuna 1/8’’ 

23 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

24 V-C18 – Codo 1/8’’ 

25 LD18 – Latiguillo 1/8’’ 

29 BPAS1 – Arco de sujeción para cilindros de 6.7 a 67 L 

30 TOT10M – Tuercas M10 

31 TOA10M – Arandelas M10 

32 AEX/CPC3 – Control de pesaje continuo 

33 AEX/LE – Latiguillo microfónico de entrada 
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1. Trasladar los cilindros lo más cerca posible de su posición definitiva y quitar la caperuza de 
protección para ver si es un cilindro con válvula piloto o esclava y colocarlo en la posición 
adecuada (piloto en la fila delantera a la derecha). 

 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles accidentes. 
 
 

2. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 
protección para futuros desplazamientos del cilindro. 

 
3. Montar los travesaños anteriores a la parte delantera de los pies con la tornillería de M8. 

 

4. Montar el latiguillo de descarga en la boca de descarga de la válvula de los cilindros de la fila 
delantera sin utilizar ningún tipo de sellante o teflón. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Montar la junta en la tapa de la válvula. 
 

 
6. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta. 

 

7. Montar el circuito de disparo de la fila delantera. 

 

En caso de ser una batería con válvulas direccionales todos los cilindros son esclavos y va 

equipada con un botellín piloto aparte, para esos casos en lugar del codo (pieza nº24) hay 

que montar una “T” (pieza nº26). 
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8. Fijar el arco en la brida con las tuercas y arandelas de M10. 
 

9. Instalar y conectar el control de pesaje continuo siguiendo las indicaciones del manual de 
instalación Ae-man-622-0.0 que se envía con cada pedido. 
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6.9 Sistemas con válvulas direccionales 

6.9.1 Recursos necesarios 

 2 Operarios 

 Escalera 

 Taladro percutor eléctrico de mano 

 Brocas de Vidia 

 Juego de llaves fijas 

 Tubería de cobre 

6.9.2 Montaje del botellín piloto sin control de pesaje continuo 

6.9.2.1 Paso 1 – Montaje del herraje 

 

El herraje del botellín piloto debe quedar firmemente anclado a la pared o al pie de la batería. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia - Descripción 

1 HP274 – Soporte botellín piloto 

  

1. Fijar el soporte a la pared o al pie de la batería. 
  
La parte más alta del soporte no debe superar los 1555mm, para evitar que el actuador 
manual quede por encima de los 1700mm. 
 

2. Aflojar las tuercas del arco de sujeción. 
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6.9.2.2 Paso 2 – Montaje del botellín piloto 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia - Descripción 

1 HP274 – Soporte botellín piloto 

2 BCO6 – Botellín piloto de 6.7 L 

3 V-CA – Caperuza de protección 

4 TO6M12 - Tornillo 

  

 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles accidentes. 
 
 

1. Colocar el botellín piloto en el soporte. 
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6.9.2.3 Paso 3 – Conexionado del botellín piloto 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia - Descripción 

4 TO6M12 – Tornillo M6 L12 

5 AEX/VCO100S – Válvula de descarga 

6 AEX/PM160A – Actuador manual 

7 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

8 V-RH21M18 – Racor H W21.8 x 1/14’’ M 1/8’’ 

9 TASP - Tapón de paso 

10 V-V100TC – Tapa de la válvula 

11 AEX/VA – Válvula de alivio 

12 BRW80CO-1 – Brida del cilindro 
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1. Quitar la caperuza de protección desmontando los 4 tornillos de M6 que lo sujetan. 
 

La válvula se suministra con los actuadores manual y eléctrico montados, al igual que el 
manómetro. La tapa de la válvula se envía desmontada para evitar una descarga accidental 
del cilindro. 

 
2. Volver a montar los 4 tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 

protección para futuros desplazamientos del cilindro. 
3. Rotar la botella hasta colocar la boca de descarga en la posición deseada. 
4. Apretar fuertemente las tuercas del arco de sujeción. 
5. Montar la junta en la tapa de la válvula. 

 
La válvula de alivio se suministra montada en la tapa de la válvula. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta.  
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6.9.3 Montaje del botellín piloto con control de pesaje continuo 

6.9.3.1 Paso 1 – Montaje del herraje 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

1 HP6 – Pie para cilindro de 6.7 L 

2 HS1 – Soporte de suspensión para 1 cilindro de 6.7 a 80 L 

3 HTP1 – Travesaño para 1 cilindro de 6.7 a 80 L 

4 TO10M125 / TOA10M / TOT10M – Tornillos, tuercas y arandelas M10 

5 TO8M55 / TOA8M / TOT8M – Tornillos, tuercas y arandelas M8 

 

1. Colocar los pies en la ubicación definitiva del cilindro. 

2. Colocar el travesaño. 

3. Fijar el travesaño a los pies con los tornillos, tuercas y arandelas de M8. 

4. Colocar el soporte de suspensión. 

5. Fijar el soporte de suspensión a los pies con los tornillos, tuercas y arandelas de M10. 

6. Fijar los pies a la pared y al suelo. 
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6.9.3.2 Paso 2 – Montaje del botellín piloto 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

3 HTP1 – Travesaño para 1 cilindro de 6.7 a 80 L 

5 TO8M55 / TOA8M / TOT8M – Tornillos, tuercas y arandelas M8 

6 BCO6 – Cilindro 

7 TO6M12 – Tornillo de M6 para la caperuza 

8 V-CA – Caperuza de protección para cilindros de 6.7 a 80 L 

 

4. Trasladar el cilindro hasta su posición definitiva. 
 
No trasladar nunca un cilindro sin la caperuza de protección para evitar posibles 
accidentes. 
 

 
5. Colocar el travesaño 
6. Fijar el travesaño a los pies con los tornillos, tuercas y arandelas de M8. 
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6.9.3.3 Paso 3 – Conexionado del botellín piloto 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia y descripción 

9 AEX/VCO100S – Válvula de descarga 

10 AEX/VS24 – Actuador eléctrico 

11 AEX/PM160A – Actuador manual 

12 V-V100TC – Tapa de la válvula 

13 AEX/VA – Válvula de alivio 

14 V-RH21M18 – Racor H 21.8 x 1/14’’  M 1/8’’ 

15 BPAS1 – Arco de sujeción para cilindros de 6.7 a 67 L 

16 TOT10M – Tuercas M10, TOA10M – Arandelas M10 

17 AEX/CPC3 – Control de pesaje continuo 

18 AEX/LFL2 – Conector final de línea 

19 AEX/LE – Latiguillo microfónico de entrada 
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1. Quitar la caperuza de protección desmontando los 4 tornillos de M6 que lo sujetan. 
 

La válvula se suministra con los actuadores manual y eléctrico montados. La tapa de la 
válvula se envía desmontada para evitar una descarga accidental del cilindro. 

 
2. Volver a montar los tornillos de M6 en la brida para evitar perderlos. Conservar la caperuza de 

protección para futuros desplazamientos del cilindro. 
3. Rotar la botella hasta colocar la boca de descarga en la posición deseada. 
4. Montar la junta en la tapa de la válvula. 

 
La válvula de alivio se suministra montada en la tapa de la válvula. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Montar la tapa en la válvula con la mano (sin utilizar ningún tipo de herramienta) hasta que haga 

cierre con la junta.  

 

 

 

 

 
 
 

6. Montar el arco de sujeción en la brida del cilindro. 
7. Fijar el arco en la brida con las tuercas y arandelas de M10. 
8. Instalar y conectar el control de pesaje continuo siguiendo las indicaciones del manual de 

instalación Ae-man-622-0.0 que se envía con cada pedido.  
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6.9.4 Montar las válvulas direccionales en su colector 

 

Nota: El colector para las válvulas direccionales no es suministrado por Aguilera. 

Confirmar que todas las direccionales están cerradas. La instalación de válvulas 

direccionales abiertas, puede provocar que en el momento de la descarga, el gas sea 

conducido a más de un riesgo y no sea efectivo para ninguno. 

Para garantizar que la direccional está cerrada prestar atención a la posición de la palanca 

con respecto a la pegatina. Esta posición puede variar en función del tamaño de la 

direccional.  

 

6.9.5 Fijar el sistema de disparo 

 

Fijar el sistema de disparo a una altura máxima de 1700mm. 
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6.9.6 Esquema tipo de conexionado neumático de válvulas direccionales 

 
Cada sistema suministrado por Aguilera Extinción con válvulas direccionales va acompañado de un 
esquema de conexionado neumático que indica claramente donde va conectado cada elemento. 
 
En este esquema tipo hay una batería de 3 cilindros con un botellín piloto y un sistema de disparo para 
2 válvulas direccionales, la primera direccional va a disparar 2 cilindros por lo que va conectada a un 
latiguillo antirretorno y la segunda direccional descargará la batería completa por lo que va conectada 
al primer actuador neumático. El sistema de vaciado del circuito de disparo va conectado a la tubería 
de cobre de salida de la válvula direccional que menos cilindros activa. 
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6.9.7 Conexión del primer actuador neumático 

 

  

6.9.8 Conexión del latiguillo antirretorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PIEZAS 

Pieza nº Referencia - Descripción 

1 V-T18 – Te 1/8’’ 

2 V-RRMFHG18 – Racor Macho 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

3 JM18 – Junta metal goma 1/8’’ 

4 V-A18 – Adaptador Hembra 1/8’’ Hembra 1/8’’ 

5 V-A18C6 – Racor M1/8’’ a bicono Ø6 

6 Tubería de cobre – Ø Exterior 6mm, espesor 1mm (no suministrada por Aguilera) 

Desde la válvula direccional 

Desde la válvula direccional 
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6.9.9 Conexión de la válvula direccional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Montar las tuberías de salida de la válvula direccional. Todos nuestros sistemas con válvulas 

direccionales van acompañados de un esquema de conexionado neumático (como el esquema 
tipo del punto 6.9.6) que especifica cómo se debe conectar cada una de las direccionales. Se 
recomienda utilizar tubería de cobre de 6mm (exterior) con 1mm de espesor (no suministrada por 
Aguilera). Los racores tienen conexión bicono. 

 
2. Montar las tuberías de entrada de la válvula direccional, se recomienda utilizar tubería de cobre de 

6mm (exterior) con 1mm de espesor (no suministrada por Aguilera). Los racores tienen conexión 
bicono. 

 

 

 

 

 

 

  

Entrada 
(desde el sistema de disparo). 

Está indicado con “INLET” en el 

cilindro. 

Salida  
(al actuador neumático o al 
latiguillo antirretorno). Está 
indicado con “OUTLET” en el 
cilindro.  
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6.9.10 Conexiones del sistema de vaciado del circuito de disparo 

 

 

 

El sistema de vaciado tiene posición, está 

indicada mediante una flecha con una 

pegatina en el cuerpo. La instalación en la 

posición indebida puede provocar una evacuación 

inesperada del gas del circuito de disparo impidiendo 

la descarga de la batería de cilindros. 

 
Antes de conectar el punto de entrada (que 
viene de la válvula direccional) prestar 
mucha atención a su posición en el 

esquema de conexionado neumático entregado por 
Aguilera. La instalación en otro punto del circuito de 
disparo podría no vaciarlo completamente. 
 

 

 

6.9.11 Conexiones del sistema de disparo 

El sistema de disparo tiene 
posición, está indicada mediante 
una flecha con una pegatina en el 
cuerpo. La instalación en la 

posición indebida puede provocar una 
descarga inesperada de la batería de 
cilindros. 
 
1. Al montar las tuberías de salida del 
circuito de disparo, se recomienda utilizar 
tubería de cobre de 6mm (exterior) con 1mm 
de espesor (no suministrada por Aguilera). 
Los racores tienen conexión bicono. 
 
2. Al montar las tuberías de entrada del 
circuito de disparo, se recomienda utilizar 
tubería de cobre de 6mm (exterior) con 1mm 
de espesor (no suministrada por Aguilera). 
Los racores tienen conexión bicono. 
 

Indicar en el soporte del sistema de 
disparo mediante una pegatina a 
qué riesgo corresponde cada 
actuador. 

 
 

Al exterior De la válvula 

direccional 
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6.10 Conexiones eléctricas 

6.10.1 Actuador eléctrico 

 

Conexión a panel de extinción serie PX2 de Aguilera Electrónica. 

 
Para la conexión con otros sistemas hay que tener en cuenta que la solenoide no está polarizada. 
Con independencia del conexionado se recomienda instalar en todos los casos el diodo de protección 
de inversa. 
 

6.10.2 Contactor de paso. 

 

Incorpora un contacto libre de potencial NA (bornas 33 y 34) y otro NC (bornas 11 y 12). Dependiendo 
del equipo de control se utilizarán estos contactos como corresponda y en caso de conexión a bucle 
de corriente vigilado la instalación tipo recomendada sería la siguiente. 
 

 
 
La instalación se puede realizar mediante prensaestopa o racor M20.  
 
 

6.10.3 Válvula de vaciado del circuito de disparo 

 

Incorpora un contacto libre de potencial NA (contactos 13 y 14) y otro NC (contactos 21 y 22). 

Para evitar que se produzca el disparo del botellín piloto cuando este 

sistema está activado se conectará el circuito normalmente abierto 

(contactos 13 y 14) en serie con el circuito eléctrico de disparo de la 

solenoide del botellín piloto. 

Para señalizar a terceros el estado de apertura de la válvula de vaciado 

se recomienda conectar a través de la conexión normalmente cerrada 

(contactos 21 y 22). 
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6.10.4 Sistema de disparo para válvulas direccionales 

 

Esquema de conexión tipo para 3 paneles de extinción, un botellín piloto y un sistema de disparo para 

3 válvulas direccionales. Cada panel de extinción activa su solenoide correspondiente del sistema de 

disparo y la solenoide del botellín piloto. Se vigila la alimentación auxiliar de modo que si falla se indica 

avería en la línea de Extinción. 

 

  



 

AEX-MAN-600-0.0 v1.1 Página 95 de 118 

7 Puesta en servicio 

7.1 Limpieza tuberías 

 

Antes del montaje final, las tuberías y los accesorios se deben inspeccionar visualmente para asegurar 
que se encuentran limpios y libres de rebabas y herrumbre, que no contienen ninguna materia extraña 
dentro y que todo el interior de la tubería se encuentra despejado. 
 
Después del montaje, todo el sistema se debe purgar en su totalidad con aire seco u otro gas 
comprimido. 
 
Para realizar la limpieza  se recomiendan los siguientes pasos: 
 
1. En el caso de ser un sistema con válvulas direccionales abrir una válvula direccional. La 

direccional se puede abrir con una pistola de aire comprimido a través de la entrada, no es 
necesario realizar ninguna conexión, simplemente con aplicar aire con la pistola entre 3 y 5 bar es 
suficiente para abrirla. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Tapar todos los elementos de tubería libre excepto uno. 
 

La salida de presión por el extremo libre es peligrosa, comprobar que no hay personal en el 
interior de la sala y desalojar o fijar elementos que por efecto de la presión pudieran salir 
desprendidos.  
Por la salida libre pueden ser proyectados residuos líquidos y sólidos. La realización de esta 
prueba puede producir nubes de polvo. 

 
3. Realizar el soplado del tramo de tubería con aire seco  u otro gas comprimido y mantener el 

barrido durante 15 segundos aproximadamente. 
 
4. Repetir la operación liberando cada vez un extremo de la tubería diferente y tapando todos los 

demás. 
 
5. En el caso de ser un sistema con válvulas direccionales rearmar la válvula direccional abierta, abrir 

la siguiente válvula direccional y repetir el protocolo de barrido hasta completarlo con cada una de 
las direccionales. 

 

  

Para abrir aplicar 
presión por aquí 
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7.2 Prueba neumática de estanqueidad 

 

Esta prueba verifica la estanqueidad de la tubería de distribución.  
 
 

Los ensayos de presión neumática suponen un riesgo potencial de lesiones para el 
personal que se encuentre en la zona, debido a la proyección de fragmentos en caso de 
rotura de la tubería. Por ello, antes de realizar este ensayo, se debe evacuar la zona 
protegida y se deben instalar defensas apropiadas para garantizar la seguridad del personal 
que realiza el ensayo. 

 
Para realizarla hay que seguir los siguientes pasos: 
 
1. Se debe realizar un ensayo utilizando nitrógeno, y otro gas adecuado, para verificar que se 

produce un caudal continuo. 
 
2. Tapar todos los elementos de tubería libres menos uno. 
 
3. Se recomienda colocar en uno de los extremos una válvula cerrada: válvula de escape. 
 
4. Conectar en el extremo libre un manómetro 0-10 bar o un dispositivo registrador de presión. El 

registro de presión puede ser continuo o realizarse únicamente al inicio y al final de la descarga. 
 
5. En el caso de ser un sistema con válvulas direccionales abrir una válvula direccional. La 

direccional se puede abrir con una pistola de aire comprimido a través de la entrada, no es 
necesario realizar ninguna conexión, simplemente con aplicar aire con la pistola entre 3 y 5 bar es 
suficiente para abrirla. 

 
6. Presurizar lentamente la instalación con 3-5 bar de presión. Esperar 10 minutos y registrar el valor 

inicial de presión. Cortar el suministro de presión, manteniendo presurizado durante 10 minutos. 
Una vez transcurridos los diez minutos, registrar de nuevo la presión. 

 
7. Comprobar si la prueba es válida (la última medición tiene que ser >= 80% de la primera 

medición). 
 
8. Despresurizar el sistema mediante la válvula de escape. 

 
9. En el caso de ser un sistema con válvulas direccionales rearmar la válvula direccional abierta, abrir 

la siguiente válvula direccional y repetir la prueba neumática de estanqueidad hasta completarla 
con cada una de las direccionales. 
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7.3 Prueba de funcionamiento del contactor de paso 

 

1. Presionar con un destornillador y comprobar que queda enclavado. 
 

 
2. Rearmar. 

 
 

7.4 Prueba de funcionamiento del actuador eléctrico 

 

1. Desmontar la bobina 

2. Aplicar tensión: 24 VDC 

3. Comprobar que queda imantada (con un destornillador) 

4. Quitar tensión 

5. Comprobar que ya no está imantada (con un destornillador) 

6. Montar bobina 
 

7.5 Instalación de los difusores 

 

Para la instalación de los difusores es muy importante respetar la posición de cada uno tal 
cual viene especificada en la isométrica que se adjunta con cada pedido, ya que el calibrado 
de los mismos puede ser distinto y de no hacerlo así no se producirá una descarga 
homogénea en el recinto a proteger. 

 
 
En ningún caso debe colocarse un difusor directamente en la boca de descarga de la 
válvula.  
 

 
Los difusores tienen una rosca hembra gas, hay que instalarlos utilizando sellante o teflón. 

Para rearmar 
tirar de aquí 
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8 Mantenimiento 

Los aparatos, equipos y sistemas empleados en la protección contra incendios se caracterizan porque 
su instalación se hace con la expectativa de no ser necesariamente utilizados, por ello, si las 
características de estos aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento, no 
satisfacen los requisitos necesarios para que sean eficaces durante su empleo, además de no ser 
útiles para el fin para el que han sido destinados, crean una situación de falta de seguridad. 

Los sistemas de extinción de CO2 de Aguilera Extinción
 

deben estar sometidos a un programa de 
mantenimiento preventivo que garantice su correcto funcionamiento en caso de incendio. En el 
presente apartado se toman como base las Leyes Españolas aplicables para el mantenimiento de la 
instalación. Como fabricante, Aguilera Extinción aconseja a todos los titulares o usuarios finales de sus 
sistemas que como mínimo exijan la realización de las operaciones de mantenimiento recogidas en el 
presente manual.  

El personal encargado de realizar el mantenimiento deberá conocer y poder acceder a los planos de 
conexionado del sistema, al proyecto de diseño, historial de mantenimiento e inspecciones, incluido el 
informe de puesta en marcha o recepción de la instalación. Asimismo, debe estar instruido en el 
funcionamiento del sistema, en las condiciones de seguridad requeridas para el mismo, en los efectos 
del agente extintor CO2 sobre las personas y sobre los bienes que protege.  

Durante las operaciones de mantenimiento utilizar los EPIS establecidos por el Servicio de Prevención 
competente.   

Dado que los sistemas de CO2 de Aguilera Extinción son elementos para la lucha contra incendios es 
de  aplicación del Reglamento de Instalaciones y Aparatos  Contra Incendios (R.D. 1942/1993). En el 
reglamento, con carácter general, se especifica lo siguiente:  

1. El responsable último del mantenimiento de la instalación es el usuario final o el titular de la 
misma. 

2. En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán 
constancia documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, 
como mínimo: las operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la 
sustitución de elementos defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán 

llevarse al día y estarán a disposición de los servicios oficiales de inspección correspondientes.  

3. Las operaciones de mantenimiento trimestrales establecidas en el reglamento pueden ser 
realizadas directamente por el usuario o titular de la instalación sin ser precisa la participación 
de mantenedores oficiales externos.  

4. Las operaciones de mantenimiento anuales se realizarán por el personal especializado del 

fabricante o por el personal de la empresa mantenedora. 

Las operaciones de mantenimiento contempladas en dicho reglamento más las que recomienda 

Aguilera Extinción como fabricante de los equipos son las especificadas en el Anexo II: Informe de 

mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios. Como resumen general del 

contenido de dicho anexo las operaciones son: 
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8.1 Trimestral 

 

 Comprobar el estado general de la instalación (dispositivos de descarga, conexiones, niveles 
de presión/carga, limpieza general) mediante los pasos descritos en el Anexo II: Informe de 
mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios.  

 Comprobar que los carteles identificativos de la instalación, los carteles de uso y precauciones, 
así como las etiquetas de los cilindros se encuentran en su emplazamiento correcto. De no ser 
así contactar con Aguilera Extinción que guarda registro de los datos de carga de todos los 
cilindros que suministra.  

 

8.2 Semestral 

 

 Comprobación visual de las tuberías, cilindros y latiguillos contra la corrosión, deterioro o 

manipulación. 

8.3 Anual 

 

 Difusores: en ambientes muy polvorientos desmontar los difusores y  realizar limpieza 
mediante soplado con aire comprimido.  

 Disparos: efectuar prueba de funcionamiento sobre las válvulas solenoides. La prueba está 
descrita en el punto 7.4 del presente manual.  

 Válvulas direccionales: efectuar prueba de apertura y rearme de la misma según el punto 9.3.  

 Alarmas: comprobar el funcionamiento óptico y acústico de los dispositivos eléctricos de 
alarma, dando la orden desde la central de control. Comprobar el funcionamiento del contactor 
de paso con enclavamiento según la prueba descrita en el apartado 7.3. 

 Pesar cilindros con báscula externa calibrada para comprobación de carga (Anexo III - Tabla I). 
 

8.4 Cada cinco años 

 

 Realizar la limpieza de tuberías siguiendo las indicaciones del punto 7.1. En lugares 
especialmente sucios y polvorientos se recomienda realizar esta operación cada 2 años.  

 Efectuar una prueba de estanqueidad con nitrógeno seco, según se describe en el apartado 
7.2. 

 

8.5 Cada diez años 

 

 Proceder al retimbrado de los cilindros de la batería (cilindros auxiliares y botellines piloto), 
según establece el Ministerio de Industria y Energía en su Reglamento de Aparatos a Presión, 
Instrucción Técnica Complementaria MIE AP-7.  

 Realizar prueba hidráulica de los latiguillos y del colector para comprobar si se conserva la 
estanqueidad. Esta prueba consiste en someter ambos componentes a un test hidráulico, 
presurizando hasta 1,5 veces la presión de trabajo del componente.  

 

8.6 Extraordinario 

 Cualquier operación de reparación o mantenimiento realizada fuera del calendario anterior 
debe completarse con la comprobación de inspección rutinaria del Anexo II: Informe de 
mantenimiento de los equipos y sistemas de protección contra incendios. 
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9 Uso del sistema 

9.1 Activación manual de un sistema sin válvulas direccionales 

 
Para activar un sistema sin válvulas direccionales debe seguir los siguientes pasos: 
 
1. Quitar el pasador de seguridad del actuador manual del cilindro piloto tirando de la anilla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Activar el sistema tirando de la palanca. En ese momento se producirá la descarga del cilindro o 

batería de cilindros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Activación manual de un sistema con válvulas direccionales 

 

Para activar un sistema con válvulas direccionales debe seguir los siguientes pasos: 
 
1. Quitar el pasador de seguridad del actuador manual del sistema de disparo correspondiente al 

riesgo a proteger.  
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2. Tirar de la palanca, en ese momento no se producirá ninguna descarga a no ser que el botellín 
piloto haya sido activado eléctricamente. 

 

 
 

3. Quitar el pasador de seguridad del actuador manual del botellín piloto.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4. Tirar de la palanca, en ese momento se producirá la apertura de la válvula direccional y la 

descarga del cilindro o batería de cilindros. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

AEX-MAN-600-0.0 v1.1 Página 103 de 118 

9.3 Rearme de una válvula direccional 

 

Para rearmar una válvula direccional colocar la palanca en posición cerrado.  
 

Para garantizar que la direccional está cerrada prestar atención a la posición de la palanca 

con respecto a la pegatina. Esta posición puede variar en función del tamaño de la 

direccional.  

 

 

9.4 Rearme de un contactor de paso 

 

Para rearmar un contactor de paso hay que tirar del punto preparado para tal efecto. 
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9.5 Vaciar circuito de disparo en sistemas con válvulas direccionales 

 

Para vaciar el circuito de disparo de un sistema con válvulas direccionales debe seguir los siguientes 
pasos: 
 
1. Quitar el pasador de seguridad del actuador manual de la válvula de vaciado.  
 

 

2. Tirar de la palanca, en ese momento se producirá el vaciado del circuito de disparo. 
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10 Anexos 

10.1 Anexo I: Ficha de datos de seguridad del CO2 
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10.2 Anexo II: Informe de mantenimiento de los equipos y sistemas de 

protección contra incendios de agentes gaseosos. 

AGENTES GASEOSOS – INFORME DE REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 

Nº Pedido:       

Nº Estudio:       

Cliente:         

Persona de contacto:       

Teléfono:       

INSTALACIÓN situada en: 

Razón social: 

Dirección: 

Localidad: 

Actividad en recinto protegido: 

Persona de contacto en la obra: 

Cargo: 

Teléfono: 

 

Nota: T: Trimestral - S: Semestral - A: Anual - 5A: Cada 5 años - 10A - Cada 10 años 

 

1 – DATOS DEL RIESGO CORRECTO 

Comprobar los datos básicos del proyecto para asegurar la idoneidad del sistema para la protección del riesgo. El punto será 
correcto cuando no existan modificaciones con respecto al  informe de la  última operación de mantenimiento o  en su defecto 
contra la última revisión del proyecto. La propiedad debe facilitar la documentación necesaria. Si alguna de las cuestiones no 
puede ser completada en el espacio especificado, indicar en observaciones. 

SI NO N/A 

A 1.1 Descripción del riesgo:       

A 1.2 Área a proteger:       

A 1.3 Tipo de riesgo:       

A 1.4 

Dimensiones:                                   Falso Suelo          Ambiente          Falso Techo       

Área (m2)       

Altura (m)       

Volumen neto (m3)       

A 1.5 Concentración de diseño:       

    Cantidad de agente extintor (CO2):    Falso Suelo        Ambiente        Falso Techo       

    Cantidad Mínima necesaria (kg):       

A 1.6 Cantidad Almacenada (kg):       
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AGENTES GASEOSOS – INFORME DE REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

 

 

 

2 - RESERVA DE GAS CORRECTO 

Área donde está almacenado el gas extintor. En este apartado se comprueba si han existido variaciones en la instalación y el  
estado general del equipo. Si el  sistema incorpora dispositivo de seguridad para  evitar el  disparo accidental  de la instalación 
durante las operaciones de mantenimiento, activarlo.  Si alguna de las cuestiones no puede ser completada en el espacio 
especificado, indicar en observaciones. 

SI NO N/A 

T 2.1 Suportación anclado a elementos estructurales.       

T 2.2 Sujeción de los cilindros al sistema de suportación.        

T 2.3 Cantidad de cilindros piloto:       

T 2.4 Cantidad de cilindros esclavo:       

T 2.5 Buen estado de carteles identificativos y de precaución:       

T 2.6 Buen estado de las etiquetas de los cilindros:       

T 2.7 Limpieza y orden del área de almacenamiento:       

T 2.8 
Accesibilidad a cilindros, válvulas y manómetros para operaciones de 
mantenimiento:       

T 2.9 Latiguillos flexibles no forzados en su posición y correctamente conectados:       

T 2.10 Dirección de flujo correcta de válvulas de retención en la línea de descarga:       

T 2.11 Dirección de flujo correcta de válvulas de retención en la línea de disparo:       

T 2.12 Temperatura del recinto:       

T 2.13 Lectura del manómetro (consultar la tabla del apartado 3.1 del manual):       

T 2.14 Comprobación fecha de fabricación de los cilindros / inspecciones periódicas:       

T 2.15 Actuadores manuales precintados y fácilmente accesibles:       

T 2.16 Comprobar funcionamiento actuador eléctrico (consultar apartado 7.4 del manual):       

T 2.17 Comprobar apriete de los racores de conexión de la línea de disparo de la batería:       

S 2.18 Pintura y corrosión de los cilindros:       

S 2.19 Pintura y corrosión de los herrajes de sujeción:       

S 2.20 Pintura y corrosión del colector:       

S 2.21 
Buen estado de los latiguillos de descarga (estado manguera flexible y corrosión 
conectores):       

S 2.22 
Buen estado de los latiguillos de disparo (estado manguera flexible y corrosión 
conectores):       

A 2.23 Comprobar funcionamiento del contactor de paso:       

A 2.24 Comprobación de la carga de los cilindros (utilizar la tabla del anexo III)       

10A 2.25 Retimbrado de los cilindros       

10A 2.26 Prueba de estanqueidad de los latiguillos       

10A 2.27 Prueba de estanqueidad del colector       
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AGENTES GASEOSOS – INFORME DE REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

3 - COMPROBACIÓN DE VÁLVULAS DIRECCIONALES CORRECTO 

Válvula utilizada para proteger más de un riesgo con el mismo cilindro o batería de cilindros SI NO N/A 

T 3.1 
Comprobar que las válvulas direccionales están cerradas rearmándolas (consultar 
apartado 9.3 del manual):       

T 3.2 
Comprobar apriete de los racores de conexión de la línea de disparo de las válvulas 
direccionales:       

S 3.3 
Comprobar identificación de los sistemas de disparo de válvulas direccionales con los 
riesgos:       

S 3.4 Comprobación del estado general del circuito de disparo (corrosión y limpieza):       

A 3.5 Comprobación del funcionamiento de las válvulas direccionales:       
 

4 - RED DE DISTRIBUCIÓN CORRECTO 

Red de tubería que conduce el gas agente extintor desde los cilindros hasta los difusores distribuidos en el área de riesgo. En 
este apartado se comprueba si la red de distribución ha sufrido modificaciones desde la última inspección y el estado de la 
misma, sus accesorios y soportes. SI NO N/A 

A 4.1 Comprobación del trazado de tubería de la instalación (según proyecto):       

A 4.2 
Comprobación del trazado de la línea de disparo de válvulas direccionales (según 
proyecto):       

A 4.3 Soportes de la tubería fijados a elementos estructurales del edificio:       

A 4.4 La fijación de los soportes al tubo se ha realizado sin soldadura:       

A 4.5 Estado general de la tubería (corrosión y limpieza)       

5A 4.6 Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción (barrido con nitrógeno)*       

5A 4.7 Prueba de la instalación en las condiciones de su recepción (prueba de estanqueidad)       
* En lugares especialmente sucios o polvorientos realizar cada 2 años. 

5 – DIFUSORES CORRECTO 

Componente que permite obtener un caudal predeterminado y una característica de distribución uniforme del agente extintor 
dentro o sobre el riesgo protegido. SI NO N/A 

T 5.1 Comprobación del buen estado general de los difusores (corrosión y limpieza)       

T 5.2 Comprobar que están libres de obstáculos para su correcto funcionamiento:       

T 5.3 Orientación de los difusores con respecto a la zona de riesgo:       

T 5.4 Comprobar que los orificios de descarga están libres de obstrucciones:       

A 5.5 Desmontar los difusores y  realizar limpieza mediante soplado con aire comprimido:       

A 5.6 
Los difusores instalados corresponden en modelo y calibrado con los especificados en 
el proyecto:       
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AGENTES GASEOSOS – INFORME DE REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

6 – OBSERVACIONES 
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AGENTES GASEOSOS – INFORME DE REVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

7 – PENDIENTE 

  
 

Fin de operaciones. 

 

Comprobar que el sistema está en reposo antes de dar por terminada la asistencia técnica. 

 

 

En_____________________ a ______ de __________________ de ___________. 

FIRMA EMPRESA MANTENEDORA   FIRMA PROPIEDAD 
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10.3 Anexo III: Tablas para registro anual 

 

TABLA I - PARA REGISTRO ANUAL DE CARGA DE CILINDROS 

 
Nº  Cilindro 

Tipo  
gas 

Fecha de 
fabricación 
/  Cap.  

(L) 

Peso  
Total 
(Kg) 

Cilindro CORRECTO 

 
Última 
Inspección 

Piloto Esclavo Disparo Autónomo Sí No 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10            

11            

12            

13            

14            

15            

 

 

OBSERVACIONES:           

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

                

 

En_____________________ a ______ de __________________ de ___________. 

FIRMA EMPRESA MANTENEDORA   FIRMA PROPIEDAD 
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TABLA II - PARA REGISTRO ANUAL DE VÁLVULAS DIRECCIONALES 

 MODELO ÁREA PROTEGIDA 
CANTIDAD 
CILINDROS 
ASOCIADOS 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

 
(SEGÚN PROYECTO) CORRECTO 

 
SÍ NO SÍ NO 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

 

OBSERVACIONES:           

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

                
 

En_____________________ a ______ de __________________ de ___________. 

FIRMA EMPRESA MANTENEDORA   FIRMA PROPIEDAD 
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SU PUNTO DE ASISTENCIA Y SUMINISTRO MÁS PRÓXIMO 

SEDE CENTRAL 

C/ Julián Camarillo, 26 – 2ª Planta – 28037 Madrid – Tel: 91 754 55 11 – Fax: 91 754 50 98 

FACTORÍA DE TRATAMIENTO DE GASES 

Av. Alfonso Peña Boeuf, 6. Pol. Ind. Fin de Semana – 28022 Madrid – Tel: 91 754 55 11 – Fax: 91 329 58 20 

DELEGACIÓN NORESTE 

C/ Rafael de Casanovas, 7 y 9 – SANT ADRIA DEL BESOS – 08930 Barcelona 

Tel: 93 381 08 04 – Fax: 93 381 07 58 

DELEGACIÓN NOROESTE 

C/ José Luis Bugallal Marchesi, 9 – 15008 – A Coruña – Tel: 98 114 02 42 – Fax: 98 114 24 62 

DELEGACIÓN SUR 

Edificio METROPOL 3 – C/ Industria, 5   3ª Planta   Mod.17  

Parque Industrial y de Servicios del Aljarafe (P.I.S.A.) – 41927 – Mairena del Aljarafe – SEVILLA 

Tel: 95 465 65 88 – Fax: 95 465 71 71 

DELEGACIÓN CANARIAS 

C/ Sao Paolo, 17, 2ª Planta. Oficina 3-2-15. Urb. Ind. El Sebadal – 35008 Las Palmas de Gran Canaria 

Tel: 928 24 45 80 – Fax: 928 24 65 72 

 

http://www.aguilera.es      e-mail: dptocom@aguilera.es 
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